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Обґрунтовано необхідність створення адаптивної системи протиаварійної автоматики  енергосистеми зі зна-
чною часткою відновлюваної генерації. Наведені основні етапи розробки такої системи, що дозволило визначити 
налаштування протиаварійної автоматики з урахуванням особливостей відновлюваної генерації, а також розробити 
структуру цієї системи, яка впроваджується в мережах Одеської області.
К л ю ч о в і  с л о в а: енергосистема, адаптивна протиаварійна автоматика, відновлювана генерація, стійкість, на-
пруга, моделювання.
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПРОТИАВАРІЙНОЇ 
АВТОМАТИКИ ЕНЕРГОСИСТЕМИ ЗІ ЗНАЧНОЮ ЧАСТКОЮ 
ВІДНОВЛЮВАНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ 
В останні роки станції на основі відновлю-
вальних джерел енергії (ВДЕ), насамперед со-
нячні (СЕС) та вітрові електростанції (ВЕС), 
знаходять все більш широкого поширення як в 
світових енергосистемах, так і в об’єднаній енер-
госистемі (ОЕС) України. Поряд з позитивними 
аспектами розвитку ВДЕ, такими, як зниження 
екологічного впливу на навколишнє се ре довище 
та збереження паливних ресурсів, збіль шення 
частки відновлюваної генерації в структурі гене-
руючих потужностей також при зводить до поя-
ви низки проблем, які пов’язані з ускладненням 
керування енергосистемами в нор мальному та 
особливо аварійних режимах її роботи. Зокрема, 
це викликано появою певних обмежень щодо змі-
ни параметрів режимів енергосистем, насампе-
ред в частині забезпечення стійкості за напру-
гою в аварійних режимах. Внаслідок відмінності 
технологій генерації ВДЕ порівняно з тими, що 
використовуються на «традиційних» електро-
станціях, це обумовлює необхідність удо ско на-
лення протиаварійного керування енер госистем 
в частині створення адаптивних систем протиа-
варійної автомати ки, які враховували б особли-
вості роботи відновлюваної гене рації. Так, навіть 
незначне зниження напруги, виникнення якого 
є найбільш ймовірним в ава рійних режимах, мо-
же призвести до спрацювання захистів інверто-
рів стан цій з подальшим відключенням останніх 
від електричної мережі, на слідком чого є збіль-
шення перетоку активної потужності в дефіцит-
ні енергорайони та подальше небезпечне зни-
ження напруги в мережі. Таким чином, як ви-
пливає з наведеного, забезпечення надійно го про-
ти аварійного керування енергосистем з ВДЕ, що 
направлене на попередження їх відключення від 
мережі в умовах зниженої напруги, набуває осо-
бливої актуальності. 
Вирішення вищезазначеної проблеми потре-
бує удосконалення протиаварійного керування 
енергосистем з ВДЕ шляхом розробки струк-
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Рис. 1. Розрахункова модель мереж південно-західної частини Одеської області для перспективного 2020 р.
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тури комплексу адаптивної системи протиава-
рійної автоматики (ПА) та розв’язання низки 
науково-технічних і практичних задач, спрямо-
ваних як на розвиток існуючих, так і на побудо-
ву нових методів протиаварійного керування в 
електроенергетиці. По-перше, це потребує роз-
робки відповідних методів адаптивного керу-
вання, що дозволить попередити зменшення на-
пруги в мережі нижче критичного значення за 
умови попередження відключення інверторів 
СЕС від мережі. По-друге, ймовірнісний харак-
тер зміни потужності ВДЕ протягом доби (особ-
ливо СЕС) спонукає до зміни напрямків пере-
токів активної потужності, що потребує забезпе-
чення адаптивного керування уставками в сис-
темах протиаварійного керування. По-третє, з 
урахуванням локального характеру зміни на-
пруги на окремих підстанціях виникає задача зі 
створення централізованої системи моніторин-
гу та керування навантаженням регіону з метою 
координації роботи протиаварійних систем на 
системному та об’єктних рівнях керування.
Зазначимо, що в рамках виконуваної роботи 
практичну розробку комплексу адаптивної сис-
теми ПА здійснено для мереж південно-захід-
ної частини Одеської області, режим роботи 
яких характеризується значною складовою СЕС 
в структурі генерації регіону. Створена комп-
лексна адаптивна система ПА дозволяє забез-
печити реалізацію крім відомих функцій ава-
рійного керування режимами роботи енер го-
об’єктів ще низки нових функцій, зокрема: 
формування групи керуючих дій з метою попе-
редження критичного за умов роботи СЕС зни-
ження напруги; адаптивну зміну уставок спра-
цювання та визначення обсягів керуючих дій 
залежно від години доби, пори року та інших 
факторів. Крім того, запропонована система ПА 
дає можливість здійснювати моніторинг та ві-
зуалізацію поточного стану регіону з ВДЕ.
На першому етапі виконання роботи прове-
дено аналіз поточного та перспективного стану 
електричних мереж південно-західної частини 
Одеської області, що дозволило створити відпо-
відні розрахункові моделі для поточного та пер-
спективного років (рис. 1). Основним генерую-
чим вузлом у південно-західній частині Одеської 
області є Молдавська державна районна елек-
тростанція (ДРЕС), для якої проведено аналіз її 
роботи для різних схемно-режимних умов ро-
боти Південної енергосистеми. Крім того, одним 
з чинників, що впливає на зміну напруги в нор-
мальному та аварійних режимах роботи енерго-
системи, є характеристики навантаження спо-
живачів, які визначені на основі результатів ана-
лізу структури навантаження вузлів 110 кВ ме-
режі. З урахуванням зазначених особливостей 
роботи електростанцій на ВДЕ в проекті визна-
чені критерії оцінки допустимості режимів, а 
саме критичні значення напруги та допустимі 
струмові навантаження ліній електропередачі, 
які визначають «область» дії адаптивної ПА.
Рис. 2. Налаштування безперерв-
ної та дискретної АРВЛ ПЛ-330 кВ 
«Мол дав ська ДРЕС — Арциз» для 
трьох різних випадків
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На наступному, другому, етапі проведені роз-
рахунки усталених режимів електричних ме-
реж 330—110 кВ південно-західної частини 
Одеської області та статичної стійкості для різ-
них схемно-режимних умов електричних ме-
реж регіону, а са ме для нормального режиму 
та режиму вимк нення повітряних ліній 110 кВ 
«Вул ка неш ти—Болград №1, 2», що відповідає 
відключенню зв’язків з ОЕС Молдови. Це до-
зволило ідентифікувати «вузькі місця за на-
пругою», а отже сформувати структуру та ви-
значити місця вста новлення пристроїв адап-
тивної ПА.
На підставі даних налаштування контролю 
попереднього режиму (КПР) та визначених об-
сягів спеціальної автоматики відключення на-
вантаження (САВН) реалізовано налаштуван-
ня автоматики розвантаження при відключен-
ні лінії (АРВЛ) повітряної лінії (ПЛ) 330 кВ 
«Молдавська ДРЕС — Арциз» для таких ви-
падків (рис. 2):
а) робота на Молдовській ДРЕС трьох енер-
гоблоків;
б) робота на цій станції чотирьох енергоблоків;
в) відключення ПЛ 110 кВ «Староказаче—
Канал».
Зазначимо, що налаштування такої автома-
тики виконано з урахуванням роботи СЕС, що 
відповідає добовим годинам, протягом яких 
працюють ці станції, а також без урахування 
СЕС, що є характерним для нічного мінімуму 
добового графіку навантаження.
На базі проведених досліджень розроблено 
структуру адаптивної ПА регіону, яка склада-
ється з центрального та периферійного комп-
лектів ПА (рис. 3), а також проведені дослі-
дження роботи такої системи в ус талених та 
динамічних режимах. Про ведення таких комп-
лексних досліджень дозво лило здійс нити пе-
ревірку ефективності розроб леної системи для 
різних схемно-режимних умов роботи мереж 
південно-західної частини Одеської області.
Необхідно зазначити, що проект розроблено-
го комплексу адаптивної ПА пройшов держав-
ну експертизу та впроваджується в мережах 
пів денно-західної частини Одеської області. 
Ав томатика здійснює керування джерелами 
ак тивної й реактивної потужності та дозовано-
го відключення менш відповідальних спожива-
чів на об’єктах регіону. Алгоритм роботи адап-
тивної ПА базується на результатах проведе-
них розрахункових досліджень з використан-
ням розробленої цифрової моделі адаптивної 
ПА в усталених та перехідних режимах.
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DEVELOPMENT OF EMERGENCY 
AUTOMATICS FOR POWER SYSTEM 
WITH SIGNIFICANT RENEWABLE GENERATION
The need for the development of the adaptive emergency 
automation of the power system with the significant renewable 
generation is substantiated. The main stages of the system de-
velopment are presented that allowed to define settings of the 
emergency automatics considering the features of the renewa-
bles as well as to develop the structure of the system, which is 
implemented in power systems of the Odessa region.
Keywords: power system, adaptive emergency system, 
renewables, stability, voltage, simulation.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ 
ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ 
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ СО ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ 
ДОЛЕЙ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ГЕНЕРАЦИИ
Обоснована необходимость разработки адаптивной сис-
темы противоаварийной автоматики энергосистемы со 
значительной долей возобновляемой генерации. Пред-
став лены основные этапы разработки такой системы, что 
позволило определить настройки противоаварийной ав-
томатики с учетом особенностей работы возобновляе-
мой генерации, а также разработать структуру этой сис-
темы, которая внедряется в сетях Одесской области.
Ключевые слова: энергосистема, противоаварийная 
автоматика, возобновляемая генерация, устойчивость, на-
пряжение, моделирование.
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